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PAVIMENTAZIONE IN CLS IMPERMEABILE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 30 Kw
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VIA DEL LAVORO
TUBAZIONE BENZINA SENZA PIOMBO

TUBAZIONE RECUPERO VAPORI

LEGENDA IMPIANTO MECCANICO

TUBAZIONE GASOLIO

TUBAZIONI AD BLUE

TUBAZIONE METANO COMPRESSO (CNG)

TUBAZIONE METANO LIQUIDO (GNL)

IDRANTE SOPRASUOLO
PORTATA > 120 LT/MIN, PRESSIONE RESIDUA 2 bar PER 30'

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.

AREA D'AZIONE IDRANTE r=20+5m

E

S SECCHI DI SABBIA

PULSANTE DI EMERGENZA

TUBAZIONE ANTINCENDIO

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

RILEVATORI DI GAS

ESTINTORE 9 KG A POLVERE (6 KG O 6 KG CO2 DOVE INDICATO)

ESTINTORE CARRELLATO 50 KG A POLVERE

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
CON IMPIANTO MECCANICO

PROGETTO:

TITOLO TAVOLA: DATA:

FASE:

PROGETTISTA:COMMITENTE:

SCALA:

TAV. 4NUMERO DISEGNO:

il progettistail committente

PPAA

Luigi Triberti architetto
via Bosco Marino, 3 - 22044 Inverigo (Co)

tel. 336.626661

luigi@architettotriberti.it

ORIGGIO (VA) - VIA DEL LAVORO
NUOVO IMPIANTO CARBURANTI DI TIPO MISTO

FEBBRAIO 2022

SPOIL S.p.A.
Piazza E. Morelli, 7
20025 Legnano (Mi)
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